
 
 

Høring vedr. Retningslinje 005 (4. udgave 2021)  Dato: 

Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse): 

Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Pension, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 

Glostrup  

Telefon: 

43436000 

Mail: 

mrk@tekniq.dk 

 
(1) (2) (3) (4) 

Punkt og original tekst Kommentarer fra indsenderen Forslag til ændret formulering Beslutning i referencegruppen 
  

BRUGSANVISNING:  

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 005)  

2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse 

3. Klik på luk Sidehoved og sidefod 

4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinie 005 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering 

5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren 

6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg  E-mail:cah@brandogsikring.dk 
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Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre  
Tlf.: 36 34 90 00  

 

 Jævnfør TBST’s vejledninger til bygningsreglementets kapitel 5-Brand 

7.4.5 Kontrol og serviceeftersyn, skal kontrol og serviceeftersyn af de 

brandtekniske installationer udføres med terminer som angivet i afsnit 

7.3.8.10.6. 

Af afsnittet fremgår at eftersyn og vedligehold skal foretages i 

overensstemmelse med leverandørens installations- og 

vedligeholdelsesplaner. Hvis disse angiver hyppigere terminer eller 

supplerende kontrol, eftersyn eller vedligeholdelse end anført i afsnit 

7.3.8.10.6, skal disse tillige følges. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor ikke kommentarer til DBI RTL 005, 

som flere steder indeholder skærpede krav i forhold til TBST’s 

vejledninger til bygningsreglementets kapitel 5-Brand 7.4.5 Kontrol og 

serviceeftersyn. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne har noteret sig, at RTL 005 alene fremstår som 

DBIs krav til, hvad der skal udføres af opgaver indenfor drift- og 

vedligeholdelse for at sikre et brandsikringsanlæg funktion, når 

brandsikringsanlægget er installeret efter DBIs administrative og 

tekniske retningslinjer. 

  

 


